APA CANAL SIBIU SA.

LABORATORUL DE ANALIZE APA POTABILA
R Acreditat RENAR, Certificat de Acreditare Nr. L1 1039;
Inregistrat la Ministerul Sanatatii, Certificat de Inregistrare Nr. 263

Jud. Brasov, sat Pojorta, 12.12.2023

Parametrii microbiologici, indicatori Valoarea Unitate de - .
Nr.crt. AR s <o Valoare admisa
si chimici determinata masuri
1. Numaérarea microorganismelor 0 ufe/ml Fara modificari
de culturd 1a 22 °C anormale
2. Numararea microorganismelor 0 ufe/ml Fird modificari
de cultura la 37 °C anormale
3. Detectia si numararea bacteriilor
coliforme. Metoda filtrérii prin membrana 0 ufc/100m| 0
4 Detectia si numararea Escherichia coli.
' e 9 ufc/100ml 0
Metoda filtrarii prin membrana 0
5. Identificarea si numararea enterococilor
intestinali. Metoda filtréarii prin membrana 0 ufc/100m| 0
6. Determinarea continutului de amoniu <0,065 mg/l 0,5
7. Determinarea clorului liber 0,19 mg/I >0,1;<0,5
Determinarea conductivitatii electrice la
e 0 ! 95 uS/ cm 2500
20°C
0. ] 3 Acceptabila pentru
Determinarea culorii <2,0 mgPt /I consumatori si fara
modificari anormale
10. . . ) . . Acceptabil pentru
Determinarea pragului de miros vl - consumatori i fara
modificari anormale
11. ) ) niciun aust Acceptabil pentru
Determinarea pragului de gust anom?al - consumatori si fara
modificari anormale
12. Determinarea continutului de nitriti <0,04 mg/l 0,5
13 . ; unitati pH
: Determinarea pH-ului >6,5;<9,5
p 617 (Ia 2500) —Usdy =7
14. Acceptabila pentru
Determinarea turbiditatii 0,20 UNT consumatori si fara

modificari anormale

*Valoare admisa conform Ordonantei 7 din 18.01.2023, privind calitatea apei destinate consumului uman



