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Parametrii microbiologici, indicatori Valoarea Unitate de - .
Nr.crt. A s e — Valoare admisa
si chimici determinata masura
1. Numaérarea microorganismelor 1 ufe/ml Fara modificari
de culturd 1a 22 °C anormale
2. Numararea microorganismelor 0 ufe/ml Fard modificari
de culturd la 37 °C anormale
3. Detectia si numararea bacteriilor
coliforme. Metoda filtrérii prin membrana 0 ufc/100m| 0
4, Detectia si numararea Escherichia coli.
Metoda filtrarii prin membrana 0 e 00 0
5. Identificarea si numararea enterococilor
intestinali. Metoda filtréarii prin membrana 0 ufc/100m| 0
6. Determinarea continutului de amoniu <0,065 mg/l 0,5
7. Determinarea clorului liber 0,34 mg/I >0,1;<0,5
8. Determinarea conduoctlwta‘;n electrice la 122 us/ cm 2500
20°C
9. Acceptabila pentru
Determinarea culorii <2 mgPt /| consumatori si fara
modificari anormale
10. ) ) ) YT T Acceptabil pentru
Determinarea pragului de miros anormal - consumatori si fara
modificari anormale
11. niciun aust Acceptabil pentru
Determinarea pragului de gust anorrgal - consumatori si fara
modificari anormale
12. Determinarea continutului de azotati 14,4 mg/l 50
13. Determinarea continutului de nitriti <0,04 mg/l 0,5
14.  Determinarea indicelui de permanganat 0,6 mgO,/I 5
15. : . unitati pH
- >6,5; <
Determinarea pH-ului 6,8 (Ia 25°C) >6,5; <9,5
16. . Acceptabila pentru
Determinarea turbiditatii 0,21 UNT consumatori si fara
modificari anormale
17. Determinarea continutului de sulfati <5,00 mg/l 250
18. Determinarea continutului de cloruri <5,000 mg/I 250
19. Determinarea continutului de aluminiu <20 ug/l 200
1. Determinarea continutului de fier total <20 pg/l 200

*Valoare admisa conform Ordonantei 7 din 18.01.2023, privind calitatea apei destinate consumului uman



